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ABSTRAK 

 

Air merupakan unsur terpenting bagi kelangsungan hidup di muka bumi. Sebab 

tanpa air kehidupan di muka bumi ini tidak akan ada. Semua mahluk hidup selalu 

memerlukan air untuk bisa tumbuh dan berkembang secara wajar. Dengan 

bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan air  

bersih. Selain pertambahan penduduk, ada beberapa faktor lain yang ikut 

mempengaruhi peningkatan kebutuhan air bersih yang berkaitan dengan aktivitas 

dan tingkat hidup manusia sendiri. Seiring meningkatnya penduduk kota 

Banjarbaru yang mengakibatkan kebutuhan air bersih meningkat pula, sementara 

sarana air bersih dari PDAM masih terbatas. Dalam penelitian ini, difokuskan 

pada penelitian tentang pompa sentrifugal mengenai impeller yang sesuai 

kapasitas air yang dibutuhkan untuk sebuah pompa dimana berdasarkan hasil 

perhitungan untuk setiap kapasitas air yang dipompa yaitu sebesar 422 m
3
/jam 

dan Spesifikasi pompa yang digunakan sebagai masukan yaitu : jenis pompa 

sentrifugal, kecepatan motor penggerak 1500 rpm, tebal sudu impeller 5 (mm), 

tegangan torsi = 58 (Kg/mm
2
). 

 

Kata Kunci : Pompa Sentrifugal, Kapasitas Pompa, Spesifikasi Pompa 
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