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Abstrak - Nomor Gardu CBD-0693 (TBR-0020) 
pada PT.PLN ULP Batulicin berada pada ujung 
jaringan listrik, serta kesediaan petugas yang bisa 
mendukung keberlangsungan penelitian ini. Oleh 
karena itu, dibuat penulisan skripsi dengan judul 
“Pengaruh Perubahan Tap Trafo Gardu Distribusi 
Terhadap Susut Energi (Kwh) Pada Gardu CBD-
0693 (TBR-0020) Di PT.PLN (Persero) ULP 
Batulicin”. Tujuan dalam skripsi ini adalah untuk 
Mengetahui susut energi listrik total sebelum dan 
setelah perubahan TAP trafo serta menjabarkan 
pengaruh perubahan tersebut terhadap susut gardu. 
Penelitian diawali dengan tahap pemasangan kWh 
meter 3 phase sebagai pengukur titik transaksi kWh 
Produksi dan memastikan letak kWh meter 
pelanggan yang telah terpasang sebagai titik ukur 
transaksi kWh jual, kemudian dilanjut 3 tahap 
pembacaan kWh meter yang telah terpasang tersebut 
pada gardu CBD-0693 /TBR-0020, perubahanTAP 
trafo dari posisi 4 ke posisi 5 dilakukan saat 
bersamaan dengan pembacaan tahap 2, kemudian 
baru dilanjutkan dengan pembacaan tahap ke 3. 
Penelitian diakhiri dengan pembahasan pengaruh 
perubahan tap trafo tersebut. Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan ditarik kesimpulan bahwa susut 
energi listrik total sebelum perubahan adalah 150,76 
kWh per hari atau setara 27,27 % dari kWh produksi 
nya. Sedangkan susut energi listrik total setelah 
perubahan TAP trafo adalah 125,48 kWh per hari 
atau setara 21,11 % dari kWh produksi nya. Maka 
Pengaruh setelah perubahan TAP trafo adalah 25,28 
kWh per hari, turun sebesar 16,77 % dari susut energi 
listrik sebelumnya. 
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